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2017 年度版　建築設備工事共通仕様書　改訂概要

全般 • 各章全般に基準、規格、法規及び文章表現の見直し

Ⅰ　総則
•「規格の略称」の追記

Ⅱ　電気設備工事

　　１　共通工事

• 耐震に関する記述を追加

•ボックス内の接地工事の参考図改訂

•工場防爆設備ガイトの記述改訂

• A種接地工事の必要箇所の改訂

　　２　受変電設備工事
• 直列リアクトルの設置基準の改訂

• C種接地工事の抵抗値の改訂

　　３　発電設備工事
• 風力発電機の仕様の改訂

•太陽光発電モジュール JIS 規格の改訂
　　４　電力貯蔵設備工事 • UPS の仕様の改訂

　　６　動力設備工事
• インバータ回路、仕様の改訂

•トップランナー対応による分岐回路表の改訂
　　12　インターホン設備工事 • カメラの仕様の変更
　　16　ITV 設備工事 • 機器の仕様の改訂
　　17　映像・音響設備工事 • 機器の仕様の改訂
　　18　自動車管制設備工事 • 超音波センサーの追加
　　19　自動火災報知設備工事 • 試験・点検の仕様改訂

Ⅲ　衛生設備工事

　　１　共通項目

• 配管材料及び接合材料の規格の一部改訂

•計器類その他の一部改訂

•「吐水口空間」の改訂

•「塗料の種類・規格」の一部改訂

　　４　排水通気設備工事

•「コンクリートます」の一部改訂

•配管工事に一部追記

•「試験」の変更
　　５　衛生器具設備工事 • 据え付け工事の一部変更
　　６　消火設備工事 • 法令注記（告示・省令）の改訂
　　８　厨房機器設備工事 • 一般事項の一部改訂
　　10　排水処理設備工事 •「付属機器」の一部改訂

Ⅳ　空気調和設備工事
　　１　熱源設備工事 • 機器の規格、試験項目の衛生設備との共通化
　　２　空気調和機器設備工事 • 空気調和機の仕様を一部改訂
　　３　配管設備工事 • 弁類の適用規格を一部改訂
　　５　換気設備工事 • 厨房の排気ダクトへの点検措置を追加

Ⅴ　輸送設備工事
　　１　エレベータ設備工事（ロープ式） • 特記を要する事項を追加
　　４　 マシンルームレス型 

エレベーター設備工事 • 特記を要する事項を追加

　　９　立体駐車設備工事 • 駐車装置の分類を明示


